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pite, o memorial de cálculo proposto nos pontos analisados demonstra uma taxa de 

corrosão de 0,033 mm/ano, e uma vida residual da tubulação existente por mais 40,30 

anos. 

Demonstrou ainda, que a tubulação analisada, tem-se como pontos de 

referência no projeto existente, o início na estaca de n°103 e término na estaca de nº

330 que equivale a uma distância de 4,4 Km, conforme tabela 2 do MEMORIAL DE 

CÁLCULO. 

Ressalta-se que quanto à suficiência dos recursos pactuados para a 

conclusão do objeto, foram propostas três alternativas possíveis no parecer supra 

citado: 

1 - Aporte formal dos recursos complementares por parte do Município, a 

título de contrapartida. 

2 - Reduções de METAS do projeto existente, sem perda de ETAPA UTIL 

do objeto, até atingir o valor previsto inicialmente OU esse mesmo valor acrescido da 

contrapartida. 

3 - Encerramento do instrumento. 

O Município, através deste ofício, quanto à suficiência dos recursos 

pactuados para a conclusão do objeto, optou-se para o proposto na alínea b) Redução 

de METAS do projeto existente, sem perda de ETAPA ÚTIL do objeto, o qual foi 

demonstrado através do laudo técnico da tubulação da adutora existente, a qual 

demonstrou ótimo estado de conservação, e com isso uma diminuição do valor da 

Planilha Orçamentaria do projeto corrigido. 

Isto posto, venho por meio deste formalizar a solicitação de alteração e 

enviar a LOA-2021. exercício 2022 e o QDD, para que possa ser observada nas peças 

orçamentárias a contrapartida. 

Assim sendo, solicito autorização para prosseguir com o processo licitatório 

do objeto. 
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Ficando na responsabilidade do departamento de água e esgoto de Tupaciguara -
MG, a compra através de processo licitatório de (02) motores trifásicos de 450 
cv, as (02) bombas ksb 150/4 e os (02) quadros de comandos para os conjuntos 
motobombas. 

Valor estimado através de planilha e orçamentos 

Quadro de comando para dois conjuntos 450 cv - R$ 147.000,00 

Motores elétricos trifásices de 450 cv - R$ 615.635,86 

Bombas ksb 150/4 (02) duas - R$ 218.687,13 

Total: R$ 981.322,99 

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada 

estima e distinta consideração e colocamo-nos à disposição para qualquer 

informação. 

Atenciosamente, 

FRANCISCO LOU ENÇO BORGES NETO 

Prefe" o Municipal 
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